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Von der Schwelzerischen Akkreditlerungsstelle akkreditlerte Priifstelle Akireditierungs-Nr.
Laboratoire d'essal accrédité par le Service d'Accréditation Suisse No. d"accréditation STS 0499
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service Accreditation No.
Prifnummer
The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL No. d'essai LW-233-15-05
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates Test No. Version 1
Priifzertifikat - Luft/Wasser-Wirmepumpe
Certificat d'essai - Pompes a chaleur air-eau
Test certificate - Air to water heat pump
Auftraggeber Toshiba Carrier (UK) Ltd. Datum der Prifung
Client Porsham Close Date du test 30.03.2015 - 05.04.2015
Customer UK - Roborough, Plymouth Date of test
Devon PLE 7DB

Geritt Bauart Split-Kompaktwirmepumpe
Type HWS-PBO4HR-E & HWS-P804XWHM-E Type de construction Machina compacte de split
Type Type of construction Split compact heat pump
Kiltemittel Kiltemittelfiillmenge {Werksfiillung)
Réfrigérant R410a Quantité de réfrigérant 2.70kg (remplissage a 'usine)
Refrigerant Capacity of refrigerant {filled in the factory)
Prifung wurde gemiss den folgenden Normen durchgefihrt EN 14511:2013
Mesures exécutées conformément aux normes EHPA test regulation V1.8 {vollstindig / complétement / complete)
Measurements according to the following standards EN 12102 and EN IS0 9614-2
Dieses Prifzentifikat darf chne schriftliche Zustimmung der Prilfstelle nicht auszugsweise vervielFltigt werden.
Ce certificat d'essal ne doit pas &tre repoduit, sinon en entler, sans 'autarisation écrit du taboratolre d'essal.
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.
Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgefihrt und sind Teil des Zertifikates.
Les résultats et les incertitudas de mesure sont donnds aux page suivante et font partie du certificat.
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.
Stempel ung Datum [ b P Z Testzent. Messort Wirmepumpen-Testzentrum WPZ
Timbre et date Warm Gl G L ) 14.04.2015 Site de mesure Werdenbergstrasse 4

Hechschule f. Technik NTB ¢ i
Stamp and date Werdenbergstrasse 4 Measuring site H - 9471 Buc

CH - 9471 Buchs SG

Prifer T &}O .-'/-j Prifstellenieiter

Contrdleur 1 j' Chef du Laboratoire

Supervisor Head of the Laboratory
T. Loop, Messtechniker M. Eschmann, Dipl. Ing. FH
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Lelstungen / Performances / Performances LW-233-15-05 / Version 1
Prifbadingungen @ -~ £ = o $ e ; — o
- 2T 2 R Z|(3 & T R T~ T T B8 5 8 I ® T
est conditions WX LN @, M ox Y o x ) Sox 0N & N xS 1 x
=] 1} ~ = b} | ~ m o ® n ~ = ~ B ]
2 8 EnN K Blg d ERTREZ T ERL BERELE T R E
€« 2 =<« 2 24 2 S« = a l 2 8 a2 5 aqal 2
Helzlaistung | [
Pulssance chauffage moy. kW 18.560 7.910 11.803 10.469 9.273 7.132 11.682 7.927
Heati
eating capacity | § _} 1 {
Elektrische Lelstung |
Puissance électrique moy. kw 40598 1.666 3.599 3.643 3.758 1917 4,044 4,203
Illplﬂ.mlr 1 - l_ 1
cop 5 4.53 4.75 3.18 2.87 247 3.72 2.89 1.89
{min. EHPA-COP) ] | 1 .
A7/ W35-20: COP £ 2.42%; cosd = 0,95 A2 / W3S: COP £ 2.00%; cost = 0.57
Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range
Temperaturbedingungan :: P T
_ —— — -:L -J‘-'-“‘-'--'- -
Conditions du température 5 50 r.r' St atathdedetet. |
Temperature canditions b '.E @ 45 .;_-'.'_ _=_
5§53 o ® .
EEE 40 P —— i
1a23/ W20 g2 8 % —
. ESE 30 +—— -
A-23 / wWag EEBL 254 =
23g
? a33/w20 h-CARE e s -
o 10 - T
A33/ W52 - 30 .20 -10 0 10 20 30 a0
Quellentemperatur / Température de source / Source temperature ['C)
Sicharhaitsprifung nach EN 14511-4 clause 4.2.3.1 hestanden / passé avec succés / passed
Test de sécuritd aux EN 14511-4 clause 4.4 bestanden / passé avec succas / passed
Safety test according to EN 14511-4 clause 4.5 bestanden / passé avec succés / passed

EN 14511-4 clause 4.6
EN 14511-4 clause 4.7

bestanden / passé avec succés / passed
bestanden / passé avec succés / passed

Schallleistungspegel / Niveau de puissance acoustique / Sound power level

Aussenmessung

62.4

Masure extériqurs dB{A)

Outdoor measurement

3 Elektrische Messung / Mesures électriques / Electrical Measurement

max. Anfaulstrom

Coursnt démarrags max. L [A) 19.2

max. starting current
Bemerkung / Remargue / Remark

S Priifstandbedingt konnte nur A-21/W20 bzw. A-20/W3B geprift werden / boundery condition was measurement at A-21/W20 and A-20/W38 concerning the test bench
? Herstelierangaben / manufacturer Information
3 Es wird der max, Betriebsstrom bel A-7/W55 angegeben, da aufgrund des Sanftstarts mit dem FU ketne Stromspitze erfasst werden kann /

the maximum operating current i5 declared at A-7/WSS because of the included frequency converter is not able to measurement the startup peak
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Leistungen / Performances / Performances LW-233-15-05 / Version 1
Prifbadingungen - — = ; = — — —_ _—

. I 5 _ = — —_ ! = = s
Conditions d"essal §£E§E'§§EE|§E£SEEE§§$;E§E£
Test conditions -...:E\gglxmglxmB:QE:wEigE\mg

_Ea.’é_zaé}ﬁiﬁi'&‘ié__&ﬂ.‘éégé'iﬂiﬁ_ig
Halzlaistung
Pulssance chauffage moy. kw 6.794 5.414 6.073 7.455 5.053 4,927 6.303 6.311
Haating capacity | i
Elektrischa Leistung | i
Pulssance dlectrique moy. kw 1.443 1.424 1636 15979 1619 1.665 1.685 1.958
Input pawer 1 1 | | | E =
cop S 4.71 3.80 3.71 3.77 3.12 2.96 3.74 3.22

{3.5a) {3.50} {2.80)
L A | 1 1 | B

Prifbedingungen — =
Conditlons d'essai g :E - ; f -
T ®¥IT ~ 8 I
‘est conditions N ¥ o W b4

n o @A om g

« & £ et E
Halzlaistung
Pulssance chauffage moy. kw 10.478 8.037
Hai ltin_;_ a_gacitv |
Elektrischa Lelstung [
Pulssance électrique may. kW 4.158 4.08
lnpm?omr i { 1
cop . 2.52 197

Umwilzpumpe / Installation pump

Aufnahmuleistung W 49.8

Elactrical consumption
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